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使用说明书

警告标志

注意 错误使用时，有发生轻伤 ·中等程度伤害或财产损害的危险。

使用时的承诺事项
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安全规格
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 运行确认/定期检查方法

连接到 S8TS-06024
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感谢您购买S8T-DCBU-02。
该使用说明书介绍了S8T-DCBU-02的功能、性能、使用
方法等内容。
使用时请遵守以下要求。
 ·请确保S8T-DCBU-02的操作者具备一定电气知识。
 ·请仔细阅读该使用说明书，在充分理解的基础上正
确使用。
请妥善保管该使用说明书，以备随时参阅。
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1.直流总线连接器的端子（  、 ）与输入/输出端子（⑩、  ）间不绝缘。
2.过电压等级III
3.产品保护等级1
4.气候条件：3K3
  以上遵守EN50178（=VDE 0160）。
CSA等级3
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·为满足UL508（Class2：per UL1310），需满足以下
所有条件。
 -Class2的额定输出为24V，2.5A
 -连接电源为S8TS-06024 仅1台
 -仅连接1台S8T-DCBU-02
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