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明事项时，适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。
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    担责任。

    ②用于下述场合时，请与本公司销售人员商谈，确认产品规格书，并应选择额定·性能有一定余地的产品，同时应当 
    考虑各种安全对策，即使发生故障，也能将危险降低到最小程度的安全回路等。
        a) 用于户外、可能有潜在的化学污染或电气故障的用途、或产品图册中未述及的条件/环境下使用时
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        d) 煤气、自来水、电力的供应系统、24小时连续运转系统等要求高可靠性的设备
        e) 其它的，类似上述a)~d)的，要求高度安全性的用途
    ③当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时，应做到明确系统整体的危险性，为确保安全性应
    采用特殊的冗余设计，同时按照本公司产品在该系统中的适用目的，做到配套的配电·设置等。
    ④本书中述及的应用实例仅作参考之用，实际需要采用时，应确认设备·装置的功能以及安全性等之后，再进行使用。
    ⑤请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项，避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。
4．规格的变更
    本书中记载的各项产品规格、以及附属品，由于各种原因，可能会根据需要进行变更。请及时与各销售网点的人员
    联系，确认实际的规格。
5．服务范围
    本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用，如有这方面的需求，请与各销售网点的营业担当联系。
6．价格
    本书中的价格只限于参考之用，并非实际销售价格。此价格也不包含税金。
7．适用范围
    上述内容仅限于中国大陆（香港、澳门和台湾地区除外）内的交易，其他地区和海外的交易及使用注意事项请与当
    地营业担当者接洽。
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前言

使用SYSMAC CS1系列时，可以考虑使用SYSMACα系列、C系列、CV系列等原有机型的程序。

但是，CS1系列与原有机型的
·存储区域（CIO、DM区域等）有所不同
·I/O分配（I/O表）有所不同
·指令的规格有所不同
由于有了这些问题，因此，假如不加以修正，就不能将原有机型的程序应用在CS1上。

在本书中，存储映象等系统结构作为被制成CS1用的系统结构，将重点介绍原有机型的程序变更为CS1用程序
的顺序、梯形图的转换。

此外，在使用本书时，请仔细阅读 "SYSMAC CS1系列操作手册（Man.No. W446）"、 "CX-Programmer　操作
手册（Man.No.W339）"，在充分理解SYSMAC CS1系列的基础上使用。

(本文中菜单为日文截图，相应功能请参见中文软件，或取得欧姆龙客户服务中心的支持 。
  客户服务中心电话：800-820-4535)  

修订版1.0
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在本章中介绍 SYSMACHCS1 系列与原有机型 CVM1 系列、SYSMACα系列的主要不同点。 

 
1-1 性能规格 
兹以 CS1H-CPU67 型、CVM1-CPU21-V2 型、C200HX-CPU64 型为例，看一看 CS1 系列与 CV 系列、α系
列的硬件方面的主要不同点。 

 
项目 CS1H-CPU67 型 CVM1-CPU21-V2 型 C200HX-CPU64 型 

输入输出点数(*1) 5120 点 2048 点 1184 点 
程序容量 250k 步 62k 字节(*2) 最大 31.2k 字节 
指令长度 1～7 步/1 指令 1～8 字/1 指令 1～4 字/1 指令 
指令种类 约 400 种类 285 种 517 个 245 种 

基本指令 0.04μs～ 0.125μs～ 0.1μs～ 指令执行时间 
应用指令 0.12μs～ 0.5μs～ 0.4μs～ 

数据存储 32k 字节 24k 字节 6k 字节 
扩展数据存储 32k 字节 

×12 bank 
32k 字节 
×8 bank 

6k 字节 
×3 bank 

计时器、计数器 计时器 4096 点 
计数器 4096 点 

计时器 1024 点 
计数器 1024 点 

512 点 
(计时器,计数器共用) 

可安装单元数(*3) 最大 80 单元 最大 87 单元 最大 40 单元 
(*1)不包含远程 I/O 单元。 
(*2)用户可使用的容量约为 60k 字节。 
(*3 使用)受 CPU 机架+扩展机架时的最大槽数的限制。 

另外，还受 I/O 点数的限制。 
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1-2 存储区域 
兹以 CS1H-CPU67 型、CVM1-CPU21-V2 型、C200HX-CPU64 型为例，看一看 CS1 系列与 CV 系列、α系

列的存储区域的不同点。 
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CS1H-CPU67 

 
 

内部辅助继电器 

W000 

W511 

 
 

保持继电器 

H000 

H511 

 
 

特殊辅助继电器 

A000 

A959 

暂存继电器 
TR15 

TR00 

 
 
 

计时器 

T0000 

T4095 

 
 
 

计数器 

C0000 

C4095 

变址寄存器 
IR15 

IR00 

数据寄存器 
DR15 

DR00 

任务标记 
TK31 

TK00 

 
计时器 

T0000 

T0511 

 
计数器 

C0000 

C0511 

 
CPU 总线链接 

G000 

G255 

 
特殊辅助继电器 

A000 

A511 

暂存继电器 TR7 
TR0 

变址寄存器 
IR2 
IR0 

数据寄存器 
DR2 
DR0 

CVM1-CPU21-V2 C200HX-CPU64 

HR00 保持继电器 
HR99 

辅助存储继电器 AR00 
AR27 

暂存继电器 TR7 
TR0 

 
计时器/计数器 

 

TIM/CNT000 

TIM/CNT511 

链接继电器 LR00 
LR99 

在 SYSMACα系列中，计时器、计数器共用一个 
区域。
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CS1H-CPU67 

 
 
 
 
 
 

数据存储 

 
高性能 I/O 用区域 

 

D20000 

D29599 

D00000 

D19999 

CPU 高性能用区域D30000 
D31599 

D29600 
D29999 

内插板用区域 D32000 
D32767 

D31600 
D31999 

 
 
 

扩展数据存储 
 

E0_00000 

E0_32767 

 
 
 

扩展数据存储 
 

EC_00000 

EC_32767 

13bank 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

数据存储 

CPU 高性能用区域 D02000 
D01999 

D24575 

D03599 
D03600 

数据链接区域 D00000 
D00127 

CVM1-CPU21-V2 

 
 
 

扩展数据存储 

E00000 

E32765 

 
 
 

扩展数据存储 

E00000 

E32765 

8 bank 
 

C200HX-CPU64 

 
 
 
 
 
 

数据存储 

高性能 I/O 用区域 DM1000 
DM2599 

DM6143 

DM2600 

（只读） DM6144 
DM6655 

DM0999 

DM0000 

 
扩展数据存储 

EM0000 

EM6143 

3 bank 
 

 
扩展数据存储 

EM0000 

EM6143 
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1-3 I/O 分配 
SYSMAC CS1 系列与 SYSMACα系列以前的自由定位・ 固定通道方式是不同的，是自由定位・ 自由通道方

式。 
但是，远程 I/O 从站单元的分配与 SYSMACα相同，是自由定位・ 固定通道方式。 
 

1-3-1 CS1 系列中的各单元的 I/O 分配 
 
●基本 I/O 单元组 
 
 
 
 
 
 

 
 
C200H 组 2 多点 I/O 单元时，前面的利用 I/O 号码设定 SW 来设定连续号码变成无效。与基本单元相同，

根据安装位置按连续号码来分配。 
 

●高性能 I/O 单元组 
 
 
 
 

 
还包含 C200H 多点输入输出单元（高性能 I/O 单元）。 
 

●CS1 CPU 高性能单元组 
 
 
 
 

・ CS1 基本 I/O 单元 
・ C200H 基本 I/O 单元 
・ C200H 组 2 多点 I/O 单元 

0000～0319CH 
根据安装位置，按连续号码，以

16 点为单位来决定分配区域。 
(可变更机架起始通道) 

・ CS1 高性能 I/O 单元 

・ C200H 高性能 I/O 单元 
2000～2959CH 
10CH/单元：按连续号码来决定

分配区域 

・ CS1 CPU 高性能单元 
1500～1899CH 
25CH/单元：按连续号码来决定

分配区域 
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1-3-2 I/O 分配例 
 
例 1） 
 
 
 
 
 
 
 

分配区域  
槽 

 
规格 

 
型号 

 
I/O 
号码 

SYSMACα SYSMAC CS1 

0 16 点输入 C200H-ID212 － 000 0000 
1 64 点输入(组 2) C200H-ID217 0 030～033 0001～0004 
2 64 点输出(组 2) C200H-OD219 2 034～037 0005～0008 
3 空 － － － － 
4 16 点输出 C200H-OD212 － 004 0009 

 
 
例 2） 
 
 
 
 
 
 
 

分配区域  
槽 

 
规格 

 
型号 

 
I/O 
号码 

SYSMACα SYSMAC CS1 

0 16 点输入 C200H-ID212 － 000 0000 
1 定位 2 轴脉冲 C200HW-NC213 0 100～109 2000～2009 
2 定位 4 轴脉冲 C200HW-NC413 1 110～129 2010～2029 
3 空 － － － － 
4 16 点输出 C200H-OD212 － 004 0001 

 
 

电
源
单
元 

Ｃ
Ｐ
Ｕ
单
元 

单
元
４ 

空 

单
元
３ 

单
元
２ 

单
元
１ 

0 1 2 3 4
CPU 单元 

电
源
单
元 

Ｃ
Ｐ
Ｕ
单
元 

单
元
４ 

空 

单
元
３ 

单
元
２ 

单
元
１ 

0 1 2 3 4
CPU 单元 

槽 

槽 
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例 3） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分配区域   
槽 

 
规格 

 
型号 

 
I/O 
号码 

SYSMACα SYSMAC CS1 

0 16 点输入 C200H-ID212 － 000 0000 
1 64 点输入(组 2) C200H-ID217 0 030～033 0001～0004 
2 64 点输出(组 2) C200H-OD219 2 034～037 0005～0008 
3 空 － － － － 

Ｃ
Ｐ
Ｕ
机
架4 16 点输出 C200H-OD212 － 004 0009 

0 16 点输入 C200H-ID212 － 010 0010 
1 16 点输出 C200H-OD212 － 011 0011 
2 空 － － － － 
3 空 － － － － 

扩
展
机
架
１

4 64 点输入(组 2) C200H-ID217 4 038～041 0012～0015 
0 定位 2 轴脉冲 C200HW-NC213 0 100～109 2000～2009 
1 定位 4 轴脉冲 C200HW-NC413 1 110～129 2010～2029 
2 16 点输出 C200H-OD212 － 022 0016 
3 64 点输入(组 2) C200H-ID217 Ａ 330～333 0017～0020 

扩
展
机
架
２

4 64 点输出(组 2) C200H-OD219 Ｃ 334～337 0020～0023 
*在 CS1 系列中，每个机架的起始通道可通过 CX-Programmer 的 I/O 表登录操作来设定。 

电
源
单
元 

Ｃ
Ｐ
Ｕ
单
元 

单
元
４ 

空 

单
元
３ 

单
元
２ 

单
元
１ 

0 1 2 3 4

电
源
单
元 

单
元
７ 

空 

单
元
６ 

单
元
５ 

0 1 2 3 4

空 

电
源
单
元 

单
元
９ 

单
元
８ 

0 1 2 3 4

单
元
１
０ 

单
元
１
１ 

单
元
１
２ 

CPU 机架 

扩展机架 1 

扩展机架 2 

槽 
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1-4 命令 
在 SYSMAC CS1 系列中，对应于数据的大容量化，将指令的操作数从过去的 BCD 数据（16bit：0～9999）主

体设定为 BIN 数据（16bit：0000～FFFFHex 即 0～65535）主体。因此，虽然是同一个指令，也需要变更下列

所示的操作数设定。 
 
例 1）程序块传送（XFER 指令） 

将 DM100～199 的内容转移到 DM200～299。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 在 SYSMAC CS1 中，一旦用以往的“#”设定常数后，就当作 16 进制数据来处理。用 10 进制数输入

时使用“&”。 
用 DM、CIO 等设定传送 CH 数的内容当作 16 进制数据来处理。 

 
例 2）间接指定 

将 DM100 的内容传送到 DM200 中设定的地址（DM300）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 在 SYSMAC CS1 中，一旦用间接指定时的“@”指定传送目的地时，其内容将被当作 BIN 数据（0000
～FFFFHex：0000～32767）来读取，用“*”指定时，当作 BCD 数据（0000～9999）来读取。 

 

XFER 

#0100 

DM0100 

传送 CH 数 

传送对象起始 CH 号码

DM0200 传送目的地起始 CH 号码 

SYSMACα系列 

MOV 

DM0100 传送数据 

*DM0200 传送目的地 CH 号码 
 

0300 DM0200 

SYSMACα系列 

MOV 

DM00100 

*DM00200 

0300 DM0200 

MOV 

DM00100 

@DM00200 

012C DM0200 

SYSMAC CS1 系列 

SYSMAC CS1 系列 

XFER 

#0064 

DM00100 

DM00200 

10 进制输入 

XFER 

&0100 

DM00100 

DM00200 

10 进制输入 

或 
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在 SYSMAC CS1 系列中，有可能要变更来自于α系列的指令的操作数。使用这些指令时，需要进行如下的

变更。 
 
 

例 3)WSFT 命令 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 在 SYSMACα系列中，数据被移位时，常数#0000 进入最下位通道(D1)，但在 CS1 系列中，S 数据进入

最下位通道。因此，当 CS1 进行与α相同的动作时，在 S 中设定“#0000”。 
 
例 4)PMCR 指令 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 在 CS1 系列中，除了可使用串行通信板之外，还可使用高性能 CPU 单元的串行通信单元。因此，在“PMCR”

指令中必须指定执行指令的单元。 
 

WSFT 

D1 

D2 

SYSMACα系列 

开始 CH 号码

结束 CH 号码

SYSMAC CS1 系列 

WSFT 

D1 

D2 

S 

开始 CH 号码 

结束 CH 号码 
 

移位数据 

PMCR 

C 

S 

SYSMACα系列 

控制数据 

发送数据起始CH号码 

D 接收数据寄存起始CH号码

SYSMAC CS1 系列

PMCR 

C1 

S 

控制数据 

发送数据起始CH号码 

D 接收数据寄存起始CH号码 

C2 控制数据 

C 

发送、接收顺序号码 

接口设定 

C1 

对方连续号码地址. 

串行口号码 

通信接口号码 

C2 

发送、接收顺序号码 
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1-5 含有中断控制的程序 
在 SYSMAC CS1 系列中，将程序区分为功能、控制对象、工序、开发者，分割成被称作 “任务”的执行单

位，这样可使用户程序结构化。 
任务有 “循环执行任务”、 “中断任务”2 种。 
中断控制以往由子程序来执行，但在 CS1 系列中，通过中断任务来执行。 
这样，如下例所示，必须分割程序，分配到中断任务中。 

 
例）中断输入单元 0（按安装槽顺序第 1 台的单元）的输入号码 3 输入时进行中断处理时 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 SYSMACα系列中，用“INT”指令来进行中断处理的受理禁止/许可，但在 SYSMAC CS1 系列中使用

“MSKS”指令。 
 

INT 

000 

000 

#00F7 

SBN 03 

RET 

中断处理 

END 

SYSMAC α系列 

MSKS 

000 

#00F7 

END 

循环执行任务 00

END 

中断处理 

I/O 中断任务 03(中断任务 No.103) 

SYSMAC CS1 系列 
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2-1 操作的流程 
这里，为了在 SYSMAC CS1 中使用 SYSMACα的程序，对于必要的操作顺序进行说明。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α侧的准备 
・ 程序的保存 
・ DM 的保存 
・ PC 系统设定的确认 

CS1 侧的准备 
・ 系统结构的决定 
・ I/O 表的制作 

程序的转换 

CH 分配的变更 

修正项目的确认 

程序的修正 

程序检验 

DM/EM 数据的编辑 

参见◆P.15 
把用 SSS,CPT 制作的程序转换为在

CX-Programmer 中可使用的程序。 

参见◆P.45
变更为在 CS1 中可使用的 CH 分配。 

参见◆P.26
确认是否存在不能与 SYSMACα进行
相同处理的指令或电路。 

参见◆P.36
变更程序。 

参见◆P.51
检验程序是否正确。 

参见◆P.28
编辑使用的 DM/EM 数据。 

PC 机型变更 
参见◆P.23 

把 SYSMACα的程序转换为在CS1 中可使

用的程序。 

第 2 章 从 SYSMACα系列转换到 CS1 系列的方法 



 

- 13 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

程序的保存 

CS1 的系统设定 

・程序 DM 的传送 

运行 

参见◆P.53 
保存程序。 

参见◆P.52 
进行 CS1 的系统设定。 

参见◆P.53 
把转换的程序传送到 CS1。 

参见◆P.53 
运行程序。 



 

- 14 - 

2-2 利用工具制成的副本文件内容的差异 
在 SYSMAC 支持软件（SSS）中，每种数据被当作文件来保存，但在 SYSMAC-CPT（CPT）、CX-Programmer
中，用“项目”这一单位来管理各种数据。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 SSS 中，用不同的文件来处理 PC 中设定的信息，但在 CPT 或 CX-Programmer 中，被当作项目文件进行

总括处理。因此，在 CX-Programmer 中，不需要把个别的信息制成文件。 
另外，在 CX-Programmer 的项目中，可总括处理多个对象 PC 数据。 

CPT项目文件 （*.CPT） 
 PC 信息 
 程序文件 
 应用指令设定表 
 I/O 表 
 PC 数据 
 PC 系统设定文件 
 I/O 名称表 

CPT 

程序文件              （*.SP1） 

应用指令设定表        （*.SP3） 

DM文件         （*.SP6） 

I/O表文件              （*.SP5） 

PC系统设定文件        （*.SP7） 

SSS 

CXP项目文件 （*.CXP,*.CXT） 
 对象 PC1 PC 信息 
  全程变量表 
  I/O 表 
  PC 系统设定 
  PC 数据表（*.mem） 
  程序 1 
   局部变量表 
  程序 2 
  ： 局部变量表 
  ： 
 对象 PC2 
      ： 

CX-Programmer 
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2-3 程序的转换 
这里说明一下将 SYSMAC 支持软件（SSS）、SYSMAC-CPT（CPT）制作的程序转换为 CX-Programmer 中
可使用的程序的方法。 

 
以下是将 SSS 制作的程序转换为 CX-Programmer 用程序的例子。 

 
●顺序 
1.  在任务栏中选择［程序 － Omron － CX-Programmer – 文件转换实用工具］， 点击“文件转换实用工具”。 
 
 
 
 
 
 
 
2.  选择［文件 － 导入］。 

显示“选择导入文件”对话框。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
从“文件类型-”选择框中选择“SSS 梯形图程序（*.SP1）”。 
选择输入的文件，单击［打开］按钮。 

 
3.  显示 “给文件命名保存”对话框。 

输入文件名后单击［保存］按钮。 
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4. 显示 “变量名自动分配”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
选择“是”时，在触点号码前带有“n”的名称被当作 I/O 名称登录进变量表中。 
选择“否”时，不附带 I/O 名称，进行变量登录。 
通常选择 “否”。 

 
5.  输入结束时显示 “转换完毕”的信息。 

带有“*.CXT”后缀名的 CX-Programmer 文本文件被保存。 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. 在任务栏中选择［程序 － Omron － CX-Programmer – CX-Programmer］，点击 “CX-Programmer”。 
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7. 选择［文件 － 打开］后显示 “打开 CX-Programmer 项目”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
在“文件类型          ”选择框中 选择“CX-Programmer CXT 文件(*.cxt)”，选择刚才制作的 CXT 文件，

单击［打开］按钮。 
 
8.  显示打开的文件的［项目目录树］。 

双击［项目目录树］上的 “程序名”（此时为 “新 PLC1”）。 
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9. 如下图所示，1 电路被显示在每个程序块的助记状态（语句目录程序块）中。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 为了把语句目录程序块中显示的程序显示在梯形图中，进行［编辑 － 全部选择］后，选择［编辑 － 电

路的正常化］。 
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11. 通过以上的操作，转换成了 CX-Programmer 中可使用的梯形图。 
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要点 
・ 在该项操作中，仅有梯形图程序可转换成 CX-Programmer 用程序。 

CXP 项目中的 “PC 系统设定”、 “I/O 表”、 “DM 区域”等都处于初始值状态。 
 
・ 把用 SSS 制作的程序转换成 CX-Programmer 用程序时，使用的触点、通道等被登录进 “全程变量表”中。 
“局部变量表”处于空的状态。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ SSS 的 “注释语”在 CX-Programmer 中被当作 “附签”来显示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 由于 CPT 文件的项目文件与 CXP 文件相同，因此，输入后，不仅梯形图程序，DM 等项目下的所有信息都

被转换成 CXP 文件。 
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・ 输入时进行 “变量名自动分配”后，在触点号码前附带 “n”的名称被当作 I/O 名称登录进全程变量表中。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
梯形图如下图所示的那样被显示出来。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

- 22 - 

・ 把用 CPT 制作的程序转换成 CX-Programmer 用程序时，使用的触点、通道等被登录进 “全程变量表”中。 
“局部变量表”处于空的状态。 
但是，带有常数的 I/O 名称不被登录。 
另外，TIM/CNT 时， 

I/O 名称名_PV （CHANNEL） TIM/CNT 当前值数据 
 

I/O 名称名_STATUS （BOOL） TIM/CNT 标记 
 
这 2 种被登录。 
在下列变量表中，变成 timer_PV 和 timer_STATUS。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
详细请参见数据类型的说明。 
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2-4 PLC 机型的转换 
这里说明一下将转换成 CX-Programmer 用的 SYSMACα的程序转换成 CS1 中可使用的程序的方法。 
 

●顺序 
1.  在程序转换前进行程序检验。 

选择［编程 － 编译］。 
假如有错误，如下图所示，在输出窗口中会显示电路号码和错误内容，因此请修正错误内容。 

 
 
 
 
 
 

错误消除后，如下图所示，会显示 “0 错误”。 
 
 
 
 
 
 

一旦有错误，由于不能变更机型，因此，请确认错误报告，修正程序，直到错误消除为止。 
 
2.  右击［项目目录树］上的 “PLC 名”（此时为 “新 PLC1”），选择［修改］，或者双击 “PLC 名”。 
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3.  显示“变更 PLC”对话框。 
选择使用的 PLC 机型后，按［确定］按钮。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

显示如下所示的警告画面，单击［是］按钮后无错误时，开始转换。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  显示转换成 CS1 用的梯形图。 
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5.  SYSMACα中使用的程序中含有 CS1 不支持的指令（参见 P.38）、CS1 中没有的继电器区域时，显示如下

所示的警告画面，在输出窗口中显示错误内容。 
 
 
 
 
 

 
 
 

直接单击“是”按钮进行转换后，由于输出窗口的错误报告会消失，因此，先按一次“否”，确认错误报

告。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 虽然输出窗口不能进行打印输出，但进行硬拷贝存储后，当机型变更后，在修正程序时将会很方便。 

 
6.  再次进行机型变更的操作（顺序 2～5），出现警告画面时，单击“是”按钮，转换程序。 
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7.  显示 CS1 用的梯形图。 
CS1 不支持的指令、操作数步数不同的指令未被转换，按原样显示。在含有这些指令的电路中，左母线

用红色来显示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

关于错误的修正方法请参见“2-6.程序的修正”。 
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要点 
・ 将 PLC 机型从α转换成 CS1 后，指令、特殊辅助继电器等被转换成 CS1 用，但是，高性能区域等 I/O 区域

没有被变更。必须另外变更通道分配。（参见 2-7 项。） 
 
・ 在 CS1 中，常开 ON、=标记等被当作“条件标记”登录进 “全程变量表”中。因此，如下图左所示，α
时附带的地址和 I/O 注释在转换成 CS1 转换后，如下图右所示，被置换成全程变量表中登录的 I/O 名称和

I/O 注释。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS1 用程序 

 
SYSMACα用程序 
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2-5 DM/EM 数据的编辑 
这里说明一下把 SSS、CPT 制作的 DM/EM 数据转换成 CX-Programmer 中可使用的 DM/EM 数据的方法。 

 
以下是把 SSS 制作的 SYSMACα用 DM/EM 数据变更为 CS1 用数据的例子。 

 
●顺序 
1.  从任务栏中选择［程序 － Omron － CX-Programmer – 文件转换实用工具］，点击 “文件转换实用工具”。 
 
 
 
 
 
 
 
2.  选择［文件 － 导入］。 

显示“选择导入文件”对话框。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在“文件类型”选择框中选择“SSS DM/EM 表（*.SP6）”。 
选择输入的文件，单击［打开］按钮。 
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3.  显示“给文件命名保存”对话框。 
输入文件名后按［保存］按钮，开始输入。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜注意＞ 
转换程序时，一旦使用相同的文件名，就会被转换的程序覆盖。请务必用与程序不同的文件名保存。 

 
 
4.  输入结束后显示“转换完毕”的信息。 

带有“*.CXT”后缀名的 CX-Programmer 文本文件被保存。 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

- 30 - 

5.  从任务栏中选择［程序 － Omron － CX-Programmer – CX-Programmer］，点击 “CX-Programmer”。 
(在这个状态下 CX-Programmer 处于 2 个打开的状态。) 
选择［文件 － 打开］后显示 “打开 CX-Programmer 项目”对话框。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在“文件的种类”选择框中选择 “CX-ProgrammerCXT 文件(*.cxt)”，选择刚才制作的 CXP 文件，单击［打

开］按钮。 
 
6. 由于在打开的项目中不含有梯形图程序，因此，项目目录树中不显示程序。 
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7.  单击［项目目录树］上的 “内存”后显示 “PLC 内存”窗口。单击 “数据区域工作空间”的 “DM”

后显示 DM 数据。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 同理，打开转换成 CS1 用梯形图程序的项目（这里是 Sample.cxt）的 “PLC 内存”窗口。 
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9.  拖住 SYSMACα的 DM 数据的必要部分，使其反向显示后右击，选择 “复制”，或者选择［编辑 － 复
制］。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  右击 CS1 的 DM 数据的复制目的地，选择“粘贴”，或者选择［编辑 － 粘贴］。 
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11.  选择部分的 DM 数据被粘贴。同理，对必要的部分反复进行复制、粘贴。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

处于空栏状态的区域被当作 “0000”来处理。 
 
12. 对其他必要的 EM 区域也同样进行编辑。 
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13. 把编辑的 DM/EM 区域保存在项目中。 
选择［文件 －保存在工程中］后，显示 “保存”对话框。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在“保存区域”中显示变更过的区域。选择全部，单击“确定”按钮后开始保存。 
 
编辑过的区域在“PLC 内存”窗口的项目目录树上显示成如图

所示的那样。 
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要点 
・ PLC 内存数据可另存为其他文件。 
在 PLC 内存窗口中选择［文件 － 保存到文件］后显示“保存”对话框。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
选择保存的区域，单击 “确定”按钮后显示 “另存为”对话框。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
给文件命名后单击 “保存”按钮，开始保存。 
该文件被保存为带有*.mem 后缀名的文件。 
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2-6 程序的修正 
这里，在转换成 CS1 用的程序中，确认一下是否存在未能正确转换的程序，是否存在因指令规格不同而需

要修正的程序。 
 
2-6-1 指令的修正 
 
●顺序 
1. 将使用机型转换成 CS1，修正错误的指令。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在本例中，分别把α中的“INT”、“MPRF”指令置换成 CS1 中的“MSKS”、“IORF”指令，变更“PMCR”
指令的操作数。 
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2. 双击置换的指令后显示“编辑指令”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在“指令”、”操作数”框中输入变更的指令、操作数。 
在本例中，输入指令“MSKS”、操作数“0”、“#00F7”。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按相同的顺序修正所有需要修正的指令。 
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＜参考＞需要修正的指令 
 
・ CS1 中不支持的指令 
 

SCAN(18),LMSG(47),TERM(48),MPRF(61),ZCP(88),INT(89),ZCPL(116),BXFR(125), 
DSW(210),TKY(211),HKY(212),MTR(213),7SEG(214),CMCR(261),XDMR(280) 

 
・ α与 CS1 中操作数不同的指令 

 
FAL(6),FALS(7),WSFT(16),MSG(46),PMCR(260),TTIM(87) 
 

・ α与 CS1 中操作数内容不同的指令 
 

DIST(80),COLL(81),SEND(90),RECV(98),FCS(180),SRCH(181),MAX(182),MIN(183), 
SUM(184),PID(190),IORD(222),IOWR(223),RXD(235),TXD(236),STUP(237),JMP(04), 
STEP(08),SNXT(09) 
 

・ 指令值处理不同的指令 
 

XFER(70) 
 

 
备注：随着 CPU 和 CX-Programmer ( CX-One)版本的不同，需要修正的指令也有不同。 
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2-6-2 有中断程序时 
中断控制过去由子程序执行，但在 CS1 系列中通过中断任务来执行。 
因此，在转换成 CS1 用的程序中含有中断控制时，必须变更为中断任务。 

 
●顺序 
1. 将中断控制的部分转移到中断任务。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   右击［项目目录树］上的“PLC 名”（此时是“新 PLC1”），选择“插入程序”，或者选择［插入 － 程

序］。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“新程序 2”被显示在［项目目录树］中。 

 
 
 
 

END 

中断处理 

I/O 中断任务 No.103

SYSMAC CS1 系列SYSMAC α系列 

SBN 03 

RET 

中断处理 

主程序 
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3. 右击制作的“新程序 2”，选择“属性”，或者选择［视图 －属性］。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  显示“程序属性”对话框。 

在“任务类型”选择框中选择任务类型，在“名称”中输入程序名。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

这里，由于是中断输入单元 0、输入号码 3 的中断，因此选择“中断任务 103(I/O 中断 03)”。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

- 41 - 

5.  将主程序（这里是“新程序１”）的中断处理部分（从“SBN03”到“RET”指令之间）转移到中断任务。 
首先，单击主程序的中断处理部分的电路标题区域，使其反向显示。按［Ctrl］+［C］，或者选择［编辑 － 
复制］。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 打开中断任务程序（这里是打开“interrupt”），将光标移动到电路的起始部分 
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7. 按［Ctrl］+［V］，或者选择［编辑 － 粘贴］，复制的中断处理部分被粘贴。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 在中断任务程序的最后写入“END”指令。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
通过以上的操作，完成了中断任务的程序。 
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9.  接着，删除主程序的不需要的部分。 
单击主程序的中断处理部分（也含有“SBN”，“RET”指令）的电路标题区域，按［DEL］，或者选择［编

辑 － 删除］。 
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10. 这样，删除的部分变成空栏。 
即使是空栏状态，也不会影响到执行，选择［编辑 － 选择全部］后， 
选择［编辑 － 电路的正常化］后可填满空栏。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
通过以上的操作，主程序修正结束。 
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2-7 CH 分配的变更 
这里说明一下把转换成 CS1 用的程序的 CH 分配变更为适合于 I/O 表分配的方法。 
在 CH 分配的变更中使用“使用全部变更”。 

 
●顺序 
1.  用 CX-Programmer 暂时保存转换成 CS1 用的程序。 

为了在“使用全部变更”中使用，将文件类别保存为“CX-Programmer CXT 文件(*.cxt)”。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  在任务栏中选择［程序 － Omron － CX-Programmer － 使用全部变更］，点击“使用全部变更”。 
 
 
 
 
 
 
3.  选择［文件 － 打开］。 

显示“打开”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
选择全部转换的文件（1.中保存的文件），单击［打开］按钮。 
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4. 文件被读取后，显示使用的地址。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 选择［转换 － 通道全部变更］后显示“通道全部变更”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
6. 对照 CS1 的 I/O 表，设定相应的变更通道。 
 
 
 
 
 
 

 
例如，在高性能 I/O 的分配中，把 SYSMACα的 100ch～119ch 变更为 CS1 的 2000ch～2019ch 时，将“转换

对象通道”设定为“100”、将“转换目的通道”设定为“2000”、将通道数设定为“20”。此时，由于触点

使用的通道也变更，因此事先检查“触点也变更”这一项。 
输入设定项目后，单击［OK］按钮后地址被变更。 
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转换的地址：在下列窗口中显示转换结果。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
将全部的变更地址进行同样的变更。 
此项操作不仅可变更 CIO 地址，也可变更 DM/EM 的地址。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  通道变更全部结束后，选择［文件 － 命名保存］，保存为 CXT 文件。（ 即使“覆盖保存”也不要紧。） 
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8. 点击 CX-Programmer，打开 7.中保存的 CXT 文件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
显示 CH 分配的被变更的项目。 
 
下图是地址改写后的梯形图。 
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要点 
・ 此项操作是变更梯形图中使用的地址，数据的内容不被改变。 
因此，变更 DM/EM 等的地址的时，还需要变更该地址中设定的数据。 

 
・ 在“使用全部变更”中存在转换目的地的通道中使用的地址时，新地址将被覆盖。 
在下例中，由于将 0ch 变更成 1ch，因此原先使用的 1ch 的地址变为无效。 
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・ 从 SSS,CPT 输入时，由于“变量名自动分配”，因此，给 I/O 命名时，即使地址全部变更，I/O 名称也不会

变更。 
 
例) 名称  变更前的地址  变更后的地址 
 n105_00  105.00   2005.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
此时，请根据需要，重新命名。 

 
注：根据 CPU 和 CX-Programmer(CX-One)版本的不同而有差异。  
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2-8 程序检验 
这里说明一下确认修正的程序中有无问题的方法。 
 

●顺序 
1. 选择［PLC － 编译所有的 PLC 程序］。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
程序检验的结果被显示在“编译”中。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
存在错误时，确认错误内容，进行修正。 
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2-9 CS1 的系统设定 
这里说明一下在 CS1 中设定 PLC 系统的方法。 

 
●顺序 
1.  双击［项目目录树］上的“设置”，显示“PLC 设定”窗口。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
设定必要的项目。 
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2-10 程序的保存、传送、运行 
这里说明一下保存制作的程序、传送到 PLC 主机、运行的方法。 

 
●顺序 
1. 选择［文件 － 保存］后显示“保存 CX-Programmer 文件”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
输入文件名，单击“保存”按钮后开始保存项目文件。 

 
2.  右击［项目目录树］上的“PLC 名”（此时是“新 PLC1”），选择“在线工作”，或者选择［PLC －在线

工作］。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
显示确认的信息。 

 
 
 
 
 

 
 
单击“是”按钮。 
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3.  由于电脑和 PLC 没有连线、PLC 的电源未接通等原因而不能正常进行联机时，出现下列的画面。 
请在确认连线后单击“重试”。 

 
 
 
 
 
 

 
变成联机状态后，在［项目目录树］上的“PLC 名”中显示 PLC 主机的动作模式。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  右击［项目目录树］上的“PLC 名”，［传送 －到 PLC］，或者选择［PLC － 传送 － 到 PLC］。 
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5. 显示“下载选项”对话框。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
选择传送的项目，单击“确认”按钮。 
显示确认的信息。 

 
 
 
 
 
 
 
单击“是”按钮后开始传送。 

 
6. 传送正常结束后显示如下面画。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
单击［确认］按钮。 
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7.  右击［项目目录树］上的“PLC 名”，选择［操作模式 － 监视］，或者选择［PLC － 操作模式 － 监视］。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
显示确认的信息。 

 
 
 
 
 
 

 
 
单击“是”按钮后 PC 主机开始运行。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

- 57 - 

要点 
・ CX-Programmer 项目文件有*.cxp、*.cxt 这 2 种后缀文件。 
 
 
 
 

 
 
*.cxp … 用 BIN 形式保存的文件 
*.cxt … 用 TXT 形式保存的文件 
任何一个文件的保存内容都是相同的，但是，通常建议用文件容量少的*.cxp（BIN 形式）保存。 
在“使用全部变更”等其他用途中使用时，请用*.cxt（TXT 形式）保存。 
 

・ 在 CS1 系列中，可将 CX-Programmer 制作的行注释、附签、变量表（名称、I/O 注释）保存在存储卡或者

EM 文件存储中。 
在传送选项中选择“变量”、“注释”，传送到 PLC 后，存储卡（或者 EM 文件存储）中将保存下列的文件。 

・ COMMENTS.CMT 行注释、附签 
・ SYMBOLS.SYM  变量表（名称、I/O 注释） 

 
 
 
 

 
 
CPU 版本 3.0 之前的 PLC 中未安装存储卡、EM 文件存储未进行设定时，不能把行注释、附签、变量传送

到 PLC 中。 
此时，在传送选项中不显示“变量”、“注释”。 
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附录 

 

变更为 SYSMAC CS1 系列时的注意点 
 
相对于 C200H 系列，CS1 系列在功能上属于上位互换机型，基本上可以置换，但有几个地方需要注意。 
对于本文中记载的内容，请多加注意。 
关于型号的对应，请参见第 2 项，关于梯形图制作方面的注意点，请参见第 3 项。 
 
附 1．系统组成方面的注意点 

 
1-1 使用 SSS、CPT 等以往的支持软件时 

  不能使用以往的支持软件。请使用 CX-Programmer。 
 
1-2  使用读出保护功能时 

   不能使用读出保护（LD AR1001＋FUN49 指令）。 
   使用 CX-Programmer 的密码保护功能后，可保护用户程序的读出。 
 
1-3 被 UM-ROM 化时 

CS1 不能使用 EP-ROM。可将用户程序保管在存储卡中，电源 ON 时，自动传送到 CS1-CPU 后可以使用。 
 
1-4 使用高性能单元时 

  ① 基本上与 C200H 的用法相同。 
      但是，由于 CS1 和 C200H 的规格不同，因此必须注意部分内容。 
  ② 在梯形图程序方面，不使用高性能单元的各种无空闲标记、完毕标记等，仅用定时进行编时，因性能

提高，应用程序有可能不动作。 
     此时，将 CS1 CPU 的循环时间设定为固定，使用与现状系统的 C200H 的循环时间相同的循环时间，即

可避免产生问题。 
     （请参见 3-1 ⑤） 
 
1-5 使用 C200H-SLK11/21、C200H-SNT31 单元时 

  SLK11/21、SNT31 不能在 CS1 上使用（不动作）。 
  建议使用 Controller Link 单元。 
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1-6 使用 C120-LK201/202（CPU 连接类型）时 

C120-LK201/202 不能连接到 CS1-CPU。 
请使用串行通信板/单元（CS1W-SCB21-V1/41-V1、CS1W-SCU21-V1、各单元 Ver.1.2 以后）。由于装载了

互换功能，因此不需要变更应用程序软件（电脑软件）。 
 
应答帧的接收数据超过 29CH 时，还可使用 CS1-CPU 内置 Host Link。应答帧的接收数据超过 29CH 时，如

下表所示，由于与 C120-LK201/202 的数据帧长度不同，因此，在应用程序方面，在帧长度固定的状态下接

收时，有可能无法正常接收数据。此时，必须变更应用程序软件（电脑软件）。 
 

机型 第 1 帧 第 2 帧以后 

C120-LK201/202 29CH 为止 30CH 为止 
CS1-CPU 内置 Host Link 30CH 为止 31CH 为止 

 
①使用串行通信板/单元时，作为 Host Link 互换机型模式，请选择 “D 模式（C500/120）”，设定为分配 DM
区域（系统设定）。 
②在串行通信板/单元以及 CS1-CPU 内置 Host Link 上，没有 CPU 连接类型 Host Link 的 ST1、ST2、RT 信

号。使用 ST1、ST2、RT 信号时，由于不能使用，因此请加以注意。 
③C120-LK201 是 25 端子，串行通信板/单元以上 CS1-CPU 内置 Host Link 是 9 端子。    
④从 C120-LK202（RS422）变更为 CS1Ｗ-SCB41-V1 时，请按下列的方法进行布线。 

SDA：9 端子 → 1 端子 
SDB：5 端子 → 2 端子 
RDA：6 端子 → 6 端子 
RDB：1 端子 → 8 端子 
SG：  3 端子 → 不布线 
FG：  7 端子 → 连接器盖 

另外，变更为 CS1-CPU 内置 Host Link 时，请使用 RS232-RS422 适配器 
（NT-AL001）。 
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1-7 使用 Host Link 单元 C200H-LK101/201/202 时 

C200H-LK101/201/202 不能使用在 CS1 上（不动作） 
请使用串行通信板/单元（CS1W-SCB21-V1/41-V1、CS1W-SCU21-V1、各单元 Ver.1.2 以后）。由于装载了

互换功能，因此不需要变更应用程序软件（电脑软件）。 
 

应答帧的接收数据超过 29CH 时，还可使用 CS1-CPU 内置 Host Link。应答帧的接收数据超过 29CH 时，如

下表所示，由于与 C200H-LK101/201/202 的数据帧长度不同，因此，在应用程序方面，在帧长度固定的状

态下接收时，有可能无法正常接收数据。此时，必须变更应用程序软件（电脑软件）。 

机型 第 1 帧 第 2 帧 Host Link 

C200H-LK101/201/202 29CH 为止 30CH 为止 
CS1-CPU 内置 Host Link 30CH 为止 31CH 为止 

 

①使用串行通信板/单元时，作为 Host Link 互换机型模式，请选择”C 模式（C200H）”，请定为分配 DM 区

域（系统设定）。 
②从 C200H-LK101 变更时，请使用链接适配器（B500-AL004（P））。 
③从 C200H-LK202 变更为 CS1Ｗ-SCB41-V1 时，请按下列的方法进行布线。 

SDA：9 端子 → 1 端子 
SDB：5 端子 → 2 端子 
RDA：6 端子 → 6 端子 
RDB：1 端子 → 8 端子 
SG：  3 端子 → 不布线 
FG：  7 端子 → 连接器盖 

另外，变更为 CS1-CPU 内置 Host Link 时，请使用 RS232-RS422 适配器 
（NT-AL001）。 

 
1-8  使用 PC 链接单元时 

PC 链接单元（C200H-LK401）可使用在 CS1 系列中。 
请将数据链接区域从 LR00～LR63 变更为 1000CH～1199CH。 
PC 链接的状态被输出到 0247CH～0250CH(与 C200H 相同)和 A442CH。 
因此，请不要在 0247CH～0250CH 上分配实际的 I/O。 

 
1-9  使用 SYSBUS 单元时 

    SYSBUS 单元（C200H-RM201、C200H-RM001-PV1）可使用在 CS1 系列中。 
    但是，请将 SYSBUS 远程 I/O 从站的继电器分配从 050CH～099CH 变更为 
    3000CH～3049CH。 
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1-10 使用无电压触点输入单元 C200H-ID001/002 时 

  在 CS1 中不能使用 C200H-ID001/002。 
  请从外部向 C200H-ID212 供应 DC24V 后使用。 
 
1-11 使用存储单元 RAM（电容器类型）时 

  CS1-CPU 将 RAM 内置在 CPU 主体中，但不具备电容器支持的功能。 
  因此，不能通过电容器支持来进行无电池运转。 
  请用电池支持来运转。 
  进行无电池运转时，请将 UM、IOM 存储、参数数据保存在存储卡（存储卡是闪存 ROM 类型）中，设定

为电源 ON 时自动传送后使用。 
 
1-12 I/O 分配 

组成系统后，请务必使用支持软件或编程控制台来执行 I/O 表制作。 
详细请参见 3-1②。 
 

1-13 使用 C200H 组 2 多点 I/O 时 

根据前面的 I/O 号码设定开关的连贯号码设定变为无效。与基本 I/O 单元相同，根据单元位置，按连贯号码

来分配。 
 
1-14 安装时的注意点 

  CS1 系列与 C200H 系列不同，CPU 部与电源部是分离的，是一个独立的单元。另外，使用的 CPU 底板单

元的型号也不同。 
详细请参见 2-2、2-3 节。 

 
1-15 安装在 DIN 导轨上时 

DIN 导轨（PFP-50N/100N/100N2）与安装零件 C200H-DIN01 可直接使用在 CS1 底板上。 
 

1-16  安装在隔离基座上时 
CS1 系列的底板结构是与控制底板等保持隔离（浮起）后安装的结构，因此不需要隔离基座。 

 
1-17  使用 I/O 单元固定零件时 

不使用在 CS1 系列底板中。 
CS1 系列的 I/O 是螺丝固定类型。 
因此，这种结构的特点是：即使不使用固定夹具时，也难以受到振动影响。 

 
1-18 指令 

以往的 PLC 系统设定指令（FUN49）不存在。 
由于与 PLC 系统设定时的项目相同，因此请设定这些项目。 
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附 2． C200H CS1 变更时的注意点 （硬件篇） 

 
※将 C200H 的 CPU 单元变更为 CS1 时，必须变更 CPU、电源、底板、存储单元、以及为 CPU 配置和程序的

外围工具。    
在扩展底板上使用 C200H-BC**1-V2 时，只要把从 CPU 机架连接到扩展机架的电缆变更为 CS1→C200H 用 
I/O 扩展电缆（CS1Ｗ-CN**1），无需变更扩展机架和电源，即可连接起来。从第 2 次扩展开始，使用以往

的扩展电缆（C200H-CN**1）即可连接 C200H-BC**1-V2。 
-V2 以外的扩展底板时，必须变更扩展底板、扩展电源、扩展电缆。 

 
 
2-1 CPU 置换对应型号一览 

  置换成下列的型号后，在功能上保持了 CPU 的上位互换性。 

 现行 C200H-CPU 型号 可置换的 CS1 系列 CPU 型号 

1 C200H-CPU01/02/03 
     -CPU21/22/23 
 CPU 安装类型 Host Link 单元 
・C120-LK201（RS232C） 

 ・ C120-LK202（RS422）（注 1） 

CS1G-CPU42H 
・ 内置 Host Link 口可以使用（注 2） 

2 C200H-CPU11/31 
        ＋ 
 CPU 安装类型 Host Link 单元 
・C120-LK201（RS232C） 
・C120-LK202（RS422）（注１） 

 

CS1G-CPU42H 
・内置 Host Link 口可以使用（注 2） 
（但是，不能使用 SLK、SYSNET） 
 

(注 1)   为 CPU 安装类型 Host Link 单元， 
    使用 C120-LK202（RS422 类型）时，必须使用 
    NT-AL001 后转换 RS232C-RS422。 
(注 2)   还可在 CS1G-CPU42H 的外围通信口上连接 CS1W -CN**6（DOS/V 用电缆）后使用 Host Link。 
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2-2 电源单元置换对应型号一览 
  置换成下列的型号后，可保持电源容量的互换性。 
 
（CPU 单元） 
将 CPU 和 CPU 基座变更为 CS1 系列时，必须变更下列的电源变更。 
 现行 C200H-CPU 型号 可置换的 CS1 系列电源型号 

C200H-CPU01/02/21/22 AC 电源类型 

・不使用 DC24V 工作电源以及运转中输出 
(RUN 触点)时。 

C200HW-PA204 

・ 使用 DC24V 工作电源时 C200HＷ-PA204S   ※ 
・使用运转中输出 (RUN 触点) 时 C200HW-PA204R 

1 

・使用 DC24V 工作电源和运转中输出 
(RUN 触点) 这两者时。 

在 CS1 系列中没有可置换的电源。 
请使用 C200HW-PA204R，另外准备 DC24V 电
源，或使用 C200HW-PA204S    ※ 
代替 RUN 触点，使用 I/O 输出。 

2 C200H-CPU03/23 DC 电源类型 
・C200HW-PD024 
(使用 RUN 触点时，请使用 I/O 输出以代替
RUN 触点) 

 
(I/O 扩展单元) 
将 I/O 扩展底板变更为 CS1 系列的底板时，必须变更下列的电源。 
 现行 C200H-CPU 型号 可置换的 CS1 系列电源型号 

C200H-PS221 AC 电源类型 

・ 不使用 DC24V 工作电源时 C200H-PA204 

1 

・ 使用 DC24V 工作电源时 C200HW-PA204S    ※ 
2 C200H-PS221 DC 电源类型 

・ C200HW-PD024 
 
※在 C200HＷ-PA204S 中，如下表所示，根据负荷的消耗电流， 

DC24V 工作电源输出发生相应的变动。请在确认连接机器的电压容许范围和消耗电流的基础上 
使用。 
另外，精度必须超过下表所示的精度时，请使用 C200H-PA204，另外准备 DC24V 电源。 

DC24V 负荷的消耗电流 0．3A 不到 0．3A 以上 
DC24V 电压精度 ＋17％ ＋10％ 
批次 No．0197 以后 -11％ -11％ 
DC24V 电压精度 ＋10％ 
批次 No．3187 以前 -20％ 
 
 
 
 
 
 
 

批次 No．0 1 9 7 
                   1997 年 
                   9 月（1-9:1～9 月、X:10 月、 
                       Y:11 月、Z:12 月） 
                   1 日 
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2-3 底板单元置换对应型号一览 

① CPU 的底板 
   使用 CS1 系列时，必须更换成下列的底板单元。 

 现行 C200H 底板单元型号 CS1 用底板单元型号 

1 C200H-BC031（-**） CS1W-BC033 
2 C200H-BC051（-**） CS1W-BC053 
3 C200H-BC081（-**） CS1W-BC083 
4 C200H-BC101（-**） CS1W-BC103 

② 扩展底板 
使用 CS1 系列时，必须更换成下列的底板单元。 

 现行 C200H 底板单元型号 CS1 用底板单元型号 

1 C200H-BC031（-V1） CS1W-BI033 
2 C200H-BC051（-V1） CS1W-BI053 
3 C200H-BC081（-V1） CS1W-BI083 
4 C200H-BC101（-V1） CS1W-BI103 

※扩展底板使用现行 C200H-BC**1-V2 时，从 CPU 底板连接到扩展底板的电缆只要使用 CS1→C200H 用 
I/O 扩展电缆（CS1Ｗ-CN**1）后即可直接连接起来。从第 2 次扩展开始，可使用以往的扩展电缆

（C200H-CN**1）进行连接。 
※CPU 底板、扩展底板的安装尺寸都是相同的。 
 

2-4  扩展电缆置换对应形式一览 

※CPU 单元请务必使用 CS1 的扩展。 
 
① 接 CS1 底板（CPU 底板/扩展底板）和 CS1 底板（扩展底板）时 

 现行 C200H 扩展电缆型号 CS1 用扩展电缆型号 

1 C200H-CN**1 CS1W-CN**3 

 
② 接 CS1 底板（CPU 底板/扩展底板）和 I/O 扩展单元的 C200H-BC**1-V2 时 

 现行 C200H 扩展电缆型号 CS1 用扩展电缆型号 

1 C200H-CN**1 CS1Ｗ-CN**1 

※第 2 步扩展以后的 C200H-BC**1-V2 相互连接时，请直接使用以往的 C200H-CN**1 电缆 
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2-5 存储单元置换对应型号一览 

  置换成下列的型号后，在功能上可保持 CPU 的上位互换性。 

 现行 C200H 存储单元型号 CS1 用存储卡型号 

1 RAM 类型存储单元 
・C200H-MR431 

(电池类型) 
・C200H-MR432 
 (电容器类型) 
・C200H-MR831 
 (电池类型) 
・C200H-MR832 
 (电容器类型) 
・C200H-MR433/MR833 
 (附带电池＋时钟) 

在 CS1 中，由于在 CPU 中内置了用户ー程序用 RAM，因

此不需要存储单元。 

时钟功能被内置在 CPU 中。 

2 EEP-ROM 类型存储单元 
・C200H-ME431 
・C200H-ME432（附带时钟） 
・C200H-ME831 
・C200H-ME832（附带时钟） 

闪存 ROM 类型存储卡 
・HMC-EF372 
 
时钟功能被内置在 CPU 中。 
可使用闪存 ROM 类型存储卡内支持的用户程序，电源

ON 时被自动引导进 CPU 内置的用户程序用 RAM 中。

3 EP-ROM 类型存储单元 
・ C200H-MP831 

闪存 ROM 类型存储卡 
・HMC-EF372 
 
可使用闪存 ROM 类型存储卡内支持的用户程序，电源

ON 时被自动引导进 CPU 内置的用户程序用 RAM 中。
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2-6 在当前 C200H 上使用 CPU 的外围工具时的注意事项 

  CS1-CPU 不能使用以下 CPU 的外围工具。 

  请按以下的方法进行处理。 

 用于 CPU 的外围工具 CS1 使用时的注意(限制)事项 

1 手持编程器 
C120-PRO15/25 

・ 手持编程器（便携类型） 
请使用 C200H-PRO27＋CS1W-CN**4 
/CQM1-PRO01＋CS1 W -CN114。 

・ 不能使用存储盒 I/F 
2 外围接口 

C200H-IP006 
使用 GPC/FIT 时，请使用电脑。 
电脑可通过电缆连接到 CS1-CPU 的外设连接器、通信口连接器。

3 Host Link 单元 
（CPU 安装类型） 
・C120-LK201 
（RS232C） 
・C120-LK202 
（RS422） 

・串行通信板/单元 
请使用（CS1W-SCB21-V1/41-V1、CS1W-SCU21-V1、各单元

Ver.1.2 以后）。 
·也可使用 CS1-CPU 内置的 Host Link，但此时有可能需要变更

应用程序软件（电脑软件）的帧数据长度。另外，使用

C120-LK202 时，必须使用 NT-AL001 进行 RS232C-RS422 的转

换。 
4 P-ROM 记录器单元 

C500-PR W 06 
CS1 中不能使用 EP-ROM。 
请使用支持软件（电脑），将程序、数据记录到 FD/存储卡中。 

5 软盘接口 
C500-FD103 

请使用支持软件（电脑），将程序、数据记录到 FD/存储卡中。 

6 打印机接口单元 请使用支持软件（电脑），打印输出程序、数据。 

 
2-7 在当前的 C200H 上使用便携类型的外围工具时的注意事项 

  CS1-CPU 可使用便携类型的外围工具。 
  但是，由于外围的连接器是不同的，因此请使用下列电缆。 

 C200H 使用时的 

便携类型的外围工具和 

电缆 

CS1 使用时的便携类型的外围工具和电缆 

1 手持编程器 
C200H-PRO27 
       ＋ 
C200H-CN*22（电缆） 

・ C200H-PRO27＋CS1 W -CN**4 
・ C200H-PRO27＋C200H-CN*22＋CS1 W -CN114 
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附 3．C200H CS1 变更时的注意点 （软件篇） 
 
3-1 用户程序的注意点 

① 200H 的用户程序不能直接使用。 
     →请将用户程序传送到电脑（支持软件：CX-Programmer）后转换成 
       CS1 用程序后使用。 
② C200H 是｢自由定位・ 固定通道｣，但是，CS1 是｢自由定位・ 自由通道｣。 

   →请变更程序内的通道。 
     系统组成后请务必制作 I/O 表。 

③ 演算标记、时钟脉冲的分配从特殊辅助继电器开始变更 
       →条件标记、时钟脉冲由标签指定 
④ 使用读出异常过程区域的程序时，由于本区域的位置已变更，因此需要变更程序 

          →旧：D0969-0999 变更为 A100ch-A199ch 
 ⑤ 循环时间变更为 CS1 后加快 

            →制作依靠循环时间来定时的程序时，请对程序进行重新确认。或者，为了使循环时 
              间与 C200H 保持一致，请使用 PC 系统设定(循环时间一定时间)的功能 

⑥ 使用循环时间固定指令（FUN18）。 
     →请使用系统设定(循环时间固定时间)的功能 
⑦ 中断执行方式/定时与 C200H 是不同的 

→中断不是子程序，用中断任务来记述。另外，1 指令执行中或更新中也会起动中断任务。 
在循环执行任务和中断任务之间必须确保数据的同时性时，请使用 DI（中断任务执行禁止）指

令和 EI（中断任务执行禁止解除）指令 
⑧ 中断指令变更 
     →请使用 MSKS、MSKR、CLI、DI、EI。 
       （在 C200H 中仅使用 INT 指令（FUN89））。 
⑨ 操作数指定的数据型号变更。 
       →请从 BCD 制变更为二进制（请参见附表 1。） 
⑩ 操作数变更。 
       →请在一部分指令语中变更操作数 
        （请参见附表 1。） 
⑪ 电源 ON 时的动作模式设定方法变更 
       →请设定 PC 系统设定内的电源 ON 时动作模式指定。 
         这里，｢PRCN：在用编程器的模式切换开关设定为（初始值）的状态下， 
         不连接外围工具，电源 ON 时的程序模式。 
⑫ 特殊辅助继电器的分配变更。 
       →请将 236CH～255CH 变更为 AR 的合适区域。 
⑬ SYSBUS 远程 I/O 从站的分配变更。 

             →050CH～099CH 变更为 3000CH～3049CH。 
⑭ 数据链接继电器（PC 链接）的分配变更。 
       →LR00～LR63 变更为 1000CH～1199CH。 
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附表 1   指令的变更 
C200H 的指令 CS1 中的指令 操作数指定的数据形式 操作数的步数 

JMP(04) 
JME(05) 

相同 
JMP0/JME0 

BCD→BIN 相同 

WSFT(16) 相同 相同 2 步→3 步 
FUN17 ASFT(017) 相同 相同 
XFER(70) XFERC(565) 相同 相同 
MOVB(82) 相同 BCD→BIN 相同 
DIST(80) DISTC(566) 相同 相同 
COLL(81) COLLC(567) 相同 相同 
FUN60 CMPL(060) 相同 相同 
FUN19 MCMP(019) 相同 相同 
FUN63 LINE(063) BCD→BIN 相同 
FUN64 COLM(064) BCD→BIN 相同 
FUN65 SEC(065) 相同 相同 
FUN66 HMS(066) 相同 相同 
INC(38) ++B(594) 相同 相同 
DEC(39) --B(596) 相同 相同 
ADD(30) +B(404) 相同 相同 
ADDL(54) +BL(405) 相同 相同 
SUB(31) -B(414) 相同 相同 
SUBL(55) -BL(415) 相同 相同 
MUL(32) *B(424) 相同 相同 
MULL(56) *BL(425) 相同 相同 
DIV(33) /B(434) 相同 相同 
DIVL(57) /BL(435) 相同 相同 
ADB(50) +(400) 相同 相同 
SBB(51) -(410) 相同 相同 
MLB(52) *(420) 相同 相同 

DVB(53) /(430) 相同 相同 

FUN69 APR(069) 相同 相同 

FUN89 MSKS(690) 
CLI(691) 
MSKR(692) 
DI(693) 
EI(694) 
请组合使用 

－ － 

STEP(08) 相同 输入输出继电器 
内部辅助继电器 
保持继电器         →WR 继电器 
辅助存储继电器 
链接继电器 

相同 

SNXT(09) 相同  相同 
FAL(06) 相同 相同 1 步→2 步 
FALS(07) 相同 相同 1 步→2 步 
MSG(46) 无 － － 
FUN47 MSG(046) － 1 步→2 步 
FUN67 BCNTC(621) 相同 相同 
WDT(94) WDT(094) 控制数据组成不同 相同 
FUN61 IORF(097) ※在 CS1 中由于 C200H 多点入输出组 2）的连贯号码 No.无效，

因此，与基本 I/O 相同，请用 IORF 指定 
FUN18 请用 PC 系统设定来设定 
FUN48 无 － － 
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FUN49 请用 PC 系统设定来设定 
FUN90 SEND(090) 控制数据组成不同 相同 
FUN98 RECV(098) 控制数据组成不同 相同 

 
※仅记载了变更之处。 
箭头（→）的左侧表示 C200H 时，右侧表示变更为 CS1。 
  “相同”是指 C200H 与 CS1 的相同之处。 
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